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ÖVE-E 1cil974 Hinweise 

Hinweise 

(1) In diesem Vorschriftenheft wird auf folgende ÖVE-Vor- 
schriften Bezug genommen: 

ÖVE-E 31, 

ÖVE-E 40, 

ÖVE-E 49, 

ÖVE-E 90, 

ÖVE-EW 41, 

ÖVE-IG 31. 

ÖVE-IG 33. 

ÖVE-S 51, 

ÖVE-S 52, 

ÖVE-V 60, 

ÖVE-V 60, 

Errichtung und Betrieb von Elektrozäunen 

Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen 
mit Betriebsspannungen unter 1 000 V 

Errichtung und Überprüfung von Blitzschutz- 
anlagen 

Rohrleitungen als Erder und ihre Einbezie- 
hung in Schulzmaßnahmen von elektrischen 
Anlagen mit Nennspannungen bis I 000 V 

Elektrowärmegeräte für den Hausgebrauch 
und ähnliche Zwecke 

Steckvorrichtungen für den Hausgebrauch 
und ähnliche Zwecke 

Steckvorrichtungen für industrielle und ähn- 
liche Zwecke 

Nullungsschutzschalter 

Leitungsschutzschalter bis 25 A, 380 V 

Elektrozaungeräte für Netzanschiuß 

Elektrozaungeräte für Batterieanschluß 

(2) In diesem Vorschriftenheft sind Erläuterungen durch Klein- 
druck gekennzeichnet. 

(3) Die in diesem Vorschriftenheft genannten ÖVE-Vorschriften 
können vom ÖVE, 1, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, 
bezogen werden. 


