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ÖVE-EH 40, Teil 1/1979 Einleitung 

Einleitung 

(1) In diesen Vorschri f ten, welche in enger Zusammenarbeit 
mit der Verzinkerei industr ie sowie den zuständigen Fach
ausschüssen des ÖVE ausgearbeitet wurden, werden Be
dingungen festgelegt, weiche die Einhaltung der in den 
österreichischen Vorschrif ten für die Elektrotechnik an
gegebenen Zinkschichtstärke für Erderstahl ermögl ichen. 

(2) In diesem Vorschrif tenheft wi rd auf folgende ÖVE-Vor-
schriften Bezug genommen: 
ÖVE-E 49, Bli tzschutzanlagen 
ÖVE-EH 41 , Erdungen in Wechselstromanlagen mit 

Nennspannungen über 1 kV 
ÖVE-EN1, T e i l l , Errichtung von Starkstromanlagen mit 

Nennspannungen bis ~ 1 000 V und 
— 1 500 V. Teil 1 : Begriffe und Schutz
maßnahmen. 

(3) In diesem Vorschrif tenheft werden folgende ÖNORMEN 
angeführt : 
ÖNORME4015 , Elektrische Frei leitungen, Feuerverzin-

kung von Bautei len aus Stahl und sonst i
gen Eisenwerkstoffen 

ÖNORIVI M 3420, Zink 

(4) in diesem Vorschrif tenheft wird folgende ausländische 
Norm angeführt: 
DiN 50 950, Prüfung galvanischer Überzüge; Mikro

skopische Messung der Schichtdicke 

(5) In diesem Vorschrif tenheft sind Erläuterungen durch Klein
druck gekennzeichnet. , 

(6) Die in diesem Vorschrif tenheft genannten ÖVE-Vorschritten 
und ÖNORMEN der Elektrotechnik können vom ÖVE, 
1, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen werden. 

(7) Der Rechtsstatus dieses Vorschrif tenheftes kann mittels 
einer Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz 
näher festgelegt werden. 


