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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 50174-1:2018 + A1:2020 hat den Status einer nationalen elektrotechnischen
Norm gemaR ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu beriicksichtigen.

Fur den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung i
genommene Ausgabe des Standards.

er auf die in Bezug

Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils ge
Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

ungen zum

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich rein  Osterreichischen

elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

— Hinweise auf Veréffentlichungen beziehen sich, sofern nicht ane
Zeitpunkt der Herausgabe dieser rein Osterreichischen elektn
Anwendung dieser rein Osterreichischen elektrotechnischen
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere
bertcksichtigen.

— Informative Anhange und Ful3noten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicher%erfasst.

Europaische Normen (EN) von CENELEC werden gema n LEC-Regeln durch Verdffentlichung

eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk ion elektrotechnischen Normen Gibernommen,

wobei der Nummerierung der Zusatz OVE vorangestellt

rch die Verordnungen zum
gelegte aktuelle Stand zu

Erlauterung zum Ersatzvermerk &

Gemal Vorwort zur EN wird das spateste Datu u ationale (elektrotechnische) Normen, die der
vorliegenden Norm entgegenstehen, zuriickgezogen den missen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt.

Bis zum Zurtickziehungsdatum (dow) 2023805- t somit die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt;
OVE EN 50174-1:2018-11-01.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 50174-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CLC/TC 215 ,Elektrotechnische
Aspekte von Telekommunikationseinrichtungen® erarbeitet.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden mussen

Dieses Dokument ersetzt EN 50174-1:2009, EN 50174-1:2009/A

Reihe EN 50174 umfasst drei Teile. Alle drei Teile unterstutzen die Spezifikation, die Ausfihrung und den
Betrieb informationstechnischer Verkabelung. Es bestehen'gpezifischefAnforderungen an Kommunikations-
kabelanlagen, die mit den in der Normenreihe EN 50173 ¢ '
stehen. Die drei Teile der Normenreihe gelten jedoch auch fir ande
der, die EN 50700 entspricht.

ausgelegte Verkabelung, einschlief3lich

ali herung, Dokumentation und Verwaltung der
ie ihren spateren Betrieb und die Instandhaltung.
der informationstechnischen Verkabelung und
d ist daflr vorgesehen, in Vertrdgen zwischen den

Er behandelt getrennt die Zustandigkeiten des
des Gebaudeeigentiimers oder seines Beauftsa
Errichtern von Kommunikationsverkabelung

Nicht bertcksichtigt werden diejenige?
len zwischen Sendern, Empfangern oder n
wellen oder Satellit) verbunden sind.

allation, die mit der Freiraumausbreitung von Signa-
igen Antennensystemen (z. B. drahtlos, Funk, Mikro-

en (z.B. in 4.2.5.1 an Gestelle, Rahmen und Schranke und in
Komplexitat der Installation);

c) Uber Lichtwellenleiter-Verbindungstechnik, woraus sich normative
) und’informative Empfehlungen (Anhang C) ergeben;
d) g G mit Informationen Uber Euro-Klassen zur Festlegung des Brandverhaltens
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Europiisches Vorwort zur Anderung A1

Dieses Dokument (EN 50174-12018/A1:2020) wurde vom CLC/TC 215 ,Elektrotechnische Aspekte von
Telekommunikationseinrichtungen® erarbeitet.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop): 1-05-27
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow): %%, 202
Dieses Dokument &ndert EN 50174-1:2018.

Diese Anderung:

a) berichtigt 4.1.3.3.1 bezliglich Fernspeisung Kategorie RP1;

b) prazisiert F.1.2 beziiglich der Mindest-StichprobengréRe zur Prt Eremdnebensprechdampfens.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC ist nicht dafur verantwortlich, einige o lle diesbeziglichen Patentrechte zu identifi-

O

N
R
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Einleitung

Die Bedeutung der von der Infrastruktur flr informationstechnische Verkabelung gebotenen Dienste ist
ahnlich der von Gebaudeeinrichtungen wie Heizung, Beleuchtung und Stromversorgung. Wie im Fall dieser
Einrichtungen kénnen Unterbrechungen informationstechnischer Dienste schwerwiegende Folgen haben.
Eine geringe Dienstqualitat aufgrund nicht vorhandener Planung, Verwendung ungeeigneter Komponenten,
fehlerhafter Errichtung und Installation, schlechter Systemverwaltung oder mangelhafter Unterstiitzung kann
die Effektivitat einer Organisation beeintrachtigen.

Es gibt vier Phasen einer erfolgreichen Errichtung und Installation inform
Diese sind

a) Entwurf;

b) Spezifikation — die detaillierte Anforderung an die Verkabelung,
bringung und zugehorigen Gebaudedienste, welche die besondere
Einwirkungen) im Gebaude behandeln, sowie die anzuwendenden Ma

c) Installation — in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Spezi

nstechnischer Verkabelung.

. B. elektromagnetische
hmen zur Qualitatssicherung;

d) Betrieb — das Management der Verbindungen und die tung der Ubertragungseigenschaften
wahrend der Lebensdauer der Verkabelung.

Diese Europaische Norm besteht aus drei Teilen und be
Gesichtspunkte des Betriebes. Die Normenreihe EN 50173 ™

Gesichtspunkte zum Entwurf.
EN 50174-1 wird in der Spezifikationsphase angewe Mandelt
— die Spezifikation der Installation, Verfahr Quahtétssicherung und Dokumentation;

dere Anwendungsnormen behandeln

—  Dokumentation und Verwaltung;

—  Betrieb und Instandhaltung.

Dieser Teil, EN 50174-2 und EN 50"7 -3 Q ichhan Personen, die direkt in die Gesichtspunkte der

Planung (in der Spezifikationsphase) allatiohsphase eingebunden sind. EN 50174-2 ist innerhalb und
EN 50174-3 aufierhalb von Gebaud nzu en.
olg

Diese Europaische Norm ist auch Personen von Bedeutung:

*  Architekten, Gebaudepla richter (Bautrager);

*  Generalunternehmer;

Entwickler, Lieferante ‘ rfer (Auditoren), Instandhaltungspersonal und Eigentiimer infor-

Empfehlungen in Abschnitt 4 richten sich in erster Linie an Eigentimer einer informa-
belung in Burogebauden. Der Eigentiimer darf ausgewahlte Verantwortlichkeiten an

Die Anforderungen und Empfehlungen in Abschnitt 5 richten sich in erster Linie an den Installateur der infor-
mationstechnischen Verkabelung.

Bild 1 und Tabelle 1 zeigen die schematischen und inhaltlichen Zusammenhange zwischen den vom
CLC/TC 215 erarbeiteten Normen fir die informationstechnische Verkabelung, d. h.

1) diesen und andere Teile der Normenreihe EN 50174;

2) Entwurf von anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen (Normenreihe EN 50173);

3) Entwurf anwendungsspezifischer Verkabelungslésungen (z. B. EN 50700);
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4) Anforderungen an den Potentialausgleich (EN 50310).

EN 50173-2: Informationstechnik —
Anwendungsneutrale Kommunikations- EN 50700: Informationstechnik —

kabelanlagen — Burobere_iche _ Standortverkabelung als Teil des optischen
EN 50173-3: Informationstechnik — Zugangsnetzes von optischen Breitbandnetzen

Anwendungsneutrale Kommunikations-
EN 50173-1: Informationstechnik — \_/——
Anwendungsneutrale

kabelanlagen — Industriell genutzte Bereiche
EN 50173-4: Informationstechnik —
Kommunikationskabelanlagen —
Allgemeine Anforderungen

Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen — Wohnungen
EN 50173-5: Informationstechnik —
Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen — Rechenzentren
EN 50173-6: Informationstechnik —
Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen — Verteilte
Gebaudedienste

EN 50174-1: informationstechinik — instaliation S R 50174-99-1: Informationstechnik —
von Kommunikationsverkabelung —
Installationsspezifikation und Qualitatssicherung

EN 50174-2: Informationstechnik — Instal
von Kommunikationsverkabelung —
Installationsplanung und Installationspra
in Gebauden

50310: Telekommunikationstechnische
otentialausgleichsanlagen fur Gebaude
d andere Strukturen

EN 50174-3: Informationstechnik — Installa
von Kommunikationsverkabelung —

Installationsplanung und Installationspraktiken
im Freien

Bild 1 — Schematischer Zusammenha isch er Normenreihe EN 50174
und anderen relev Normen

Tabelle 1 — Sachlicher Zusammen hen der Normenreihe EN 50174
und weiteren Normenifii inikationskabelanlagen

Gebaudepla- Entwurfsphase i Installations- Betriebsphase
nungsphase anwendungs- phase

Planungsphase

N 5087 3-2
3-5

N 50173-6 EN 50174-2

EN 503 EN 50174-3 EN 50174-1
(diese EN 50174-2 EN 50310

ropaischen EN 50174-3
Normen EN 50310
verweisen auf
allgemeine
Anforderungen
von EN 50173-1)

10
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1 Anwendungsbereich und Konformitat

1.1  Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir folgende Aspekte der informationstechnischen Verkabelung
fest:

a) die Spezifikation der Installation sowie Dokumentation und Verfahren der Qualitatssicherung;

b) Dokumentation und Verwaltung;

c) Betrieb und Instandhaltung.

Diese Europaische Norm ist fur alle Arten von informationstechnischer Vérkabeléing a ndbar, einschlief3-

lich anwendungsneutraler Verkabelung, die in Ubereinstimmung mitade men gder Reihe EN 50173
entworfen wurde.

Die Sicherheit (elektrische Sicherheit und elektrischer Schutz, opti g, Feuer usw.) und die Anfor-
derungen an die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) sind nich il dieser Europaischen Norm
und werden durch andere Normen und Vorschriften geregelt sh kdnnen Informationen in dieser Euro-
paischen Norm enthalten sein, welche die Einhaltung der yen dieser Normen und Vorschriften
unterstutzen.

1.2 Konformitat

Folgendes gilt, damit eine Verkabelungsinstallation di Europaischen Norm entspricht:
a) Die Spezifikation der Installation muss den Anf un s Abschnitt 4 entsprechen;
ANMERKUNG Die Anforderungen und

einer informationstechnischen  Verkabelung
Verantwortlichkeiten an Planer, Bedienungsj on

Verkabelung delegieren. Der fiir den Na 2
betreffenden Abschnitt der Dokumeniation elnd
5 erflllen;

b) der Installateur muss die Anforder, . ‘
c) das System fir den Potentialau ich in alb des Gebaudes muss EN 50310 entsprechen;

d) wo ein Blitzschutzsystem gefi
entsprechen;

lunge bschnitt 4 richten sich in erster Linie an Eigentiimer
Blirogebauden. Der Eigentimer darf ausgewahite
nd Verwalter der installierten informationstechnischen
Konformitat verantwortliche Vertragspartner sollte in dem
annt werden.

uss es dem ,integrierten Blitzschutzsystem® nach EN 62305-4

e) andere Blitzschutzsyste
zuldssig, vorausgeset
technischen Verkabgl
zwischen den Planern‘des Bli
einbart;

f)  lokale Vorschrif @ ich e

nte werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesam halt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Be-
zug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

iellich des ,isolierten Blitzschutzsystems” nach EN 62305-3, sind
te Einschréankungen sowohl auf die Ausfliihrung der informations-
uf die Anforderungen von EN 50310 angewendet werden, wie

EN 13501-6, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 6: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von elektrischen Kabeln

EN 50173-1:2018, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen — Teil 1: Allge-
meine Anforderungen
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