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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN IEC 61439-3:2024 hat den Status einer nationalen elektrotechnischen Norm
gemal ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu berlicksichtigen.

Fir den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung i
genommene Ausgabe des Standards.

er auf die in Bezug

Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils ge
Elektrotechnikgesetz zu enthehmen.

ungen zum

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich rein  dsterreichischen

elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

— Hinweise auf Veroffentlichungen beziehen sich, sofern nicht ane
Zeitpunkt der Herausgabe dieser rein Osterreichischen elektn
Anwendung dieser rein Osterreichischen elektrotechnischen
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise fest

— Informative Anhange und Fuf3noten sowie normative Verweise u

nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklarung nicht erfasst.

rch die Verordnungen zum
2lle Stand zu beriicksichtigen.

Europaische Normen (EN) von CENELEC werden gemaf den LEC-Regeln durch Veréffentlichung eines
identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der national ktr nischen Normen tbernommen, wobei
der Nummerierung der Zusatz OVE vorangestellt wird:

Die nachstehende Tabelle listet jene nationalen elektfetec hen Normen auf, die in Titel, Nummerierung

und/oder Inhalt (nicht ident) von den zitierten intern bzw. europaischen Standards abweichen.
.
Europaische Norm ale Norm Nationale elektrotechnische Norm
HD 60364 (alle Teile) lle Teile) OVE E 8101:2019-01-01

HD 60269-3:2010 +
A1:2013

10, mod. + OVE/ONORM E 8669-3:2014-11-01

e Niederspannungsanlagen
anungssicherungen — Teil 3: Zusatzliche Anforderungen an
ungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen Uberwiegend fiir

installationen und ahnliche Anwendungen) - Beispiele fiir genormte
Sicherungssysteme A bis F

OVE E 8101
OVE/ONORM E 8669-3

o

Erlauterung zum Er erk

Gemaly Vorwort zur EN wird das spateste Datum, zu dem nationale (elektrotechnische) Normen, die der
vorliegenden Norm entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt.
Bis zum Zuruckziehungsdatum (dow) 2027-11-30 ist somit die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt:

OVE/ONORM EN 61439-3:2013-06-01,
OVE/ONORM EN 61439-3/AC1:2013-11-01,
OVE/ONORM EN 61439-3/AC2:2015-01-01,
OVE EN 61439-3/AC3:2020-01-01.
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Anderungen

Gegenuber OVE/ONORM EN 61439-3:2013-06-01, OVE/ONORM EN 61439-3/AC1:2013-11-01,
OVE/ONORM EN 61439-3/AC2:2015-01-01 und OVE EN 61439-3/AC3:2020-01-01 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung an den Aufbau von IEC 61439-1:2020;

b) Weitere Beispiele fir den Typ der Schutzeinrichtungen und Steuergerdte wurden
Anwendungsbereich aufgenommen;

c) Streichung der DBO-Auslegungen Typ A und Typ B;

d) Erganzung eines neuen Anhangs BB beziglich DBO bei V
Erzeugungs-/Verbrauchsanlage;

e) Erganzung eines neuen Anhangs CC bezlglich des B ssu
zusatzlicher Versorgungsquelle parallel zu/gleichzeitig mit einer and , an
Quelle, z. B. PV.

end

O
S
S
R

in . einer kombinierten

s eines DBO mit
DBO angeschlossenen
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024-10-16 angenommen. CENELEC-Mitglieder sind

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC a
, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter

gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
denen dieser Europaischen Norm ohne jede And

sungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch):. Eine Fassung
itglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in
C Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den

Diese Europaische Norm besteht i*firei 0
in einer anderen Sprache, die von einem
seine Landessprache gemacht undade

gleichen Status wie die offiziellen sung

iona elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark,
nkreich, Griec_henland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien,

CENELEC-Mitglieder sind die
Deutschland, Estland, Finnland,
Luxemburg, Malta, den Nie
Rumanien, Schweden, d

der Tiirkei, Ungarn, de @

CENELEC
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Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
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© 2024 CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 121B/193/FDIS, zuklnftige 2. Ausgabe der IEC 61439-3, erarbeitet vom SC 121B
.Low-voltage switchgear and controlgear assemblies* des IEC/TC 121 ,Switchgear and controlgear and their
assemblies for low voltage“ wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN IEC 61439-3:2024 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf (dop) 20 1-30
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die (dow) 7-11-
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden mussen

Dieses Dokument ersetzt EN 61439-3:2012 und alle Anderungen ufid Berichtigingen (falls vorhanden).

ents Patentrechte beriuhren
en Patentrechte zu identifizieren.

Ruckmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an jeweilige nationale Komitee des Anwenders
gerichtet werden. Eine vollstéandige Liste dieser Gremien i de rnetseiten des CENELEC abrufbar.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente di€
kénnen. CENELEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezug

Der Text der Internationalen Norm IEC 61439-3:20 von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen. &
In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaftirhi ise“ en aufgelisteten Normen die nachstehenden

Anmerkungen einzutragen:

IEC 60664-1:2020 ANMERKU genommen als EN |EC 60664-1:2020 (nicht modifiziert).
IEC 60670-24 ANMER Angenommen als EN 60670-24.

IEC 61009-1:2010 ANM

Angenommen als EN 61009-1:2012 + A11:2015.

10



OVE EN IEC 61439-3:2025-07-01
EN IEC 61439-3:2024

Anhang ZA
(normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen
mit ihren entsprechenden europaischen Publikationen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen 4Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gi Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ANMERKUNG 1 Ist eine internationale Publikation durch gemeinsam
gekennzeichnet durch (mod.), dann gilt die entsprechende EN oder das HD.

en modifiziert worden,

ANMERKUNG 2 Aktualisierte Informationen Uber die in diese
Europaischen Normen sind hier verfligbar: www.cencenelec.eu.

rten aktuellen Fassungen der

Abschnitt 2 der EN IEC 61439-1:2021 gilt mit Ausnahme denrfolgenden \lerweisungen:

Folgende Verweisungen werden hinzugefiigt:

Publikation Jahr Titel \ EN/HD

IEC 60068-2-75 - Environment 2-75: Tests — EN 60068-2-75 -

.
O
=

Test Eh: Hamme
IEC 60269-3 - Low-voltagegflise 3: Supplementary HD 60269-3 -
requiremen for operation
by urﬂk' d es mainly for
house, pplications) —
Examples o dardized systems of fuses
A

IEC 60364-8-82 - Itage electrical installations — Part HD 60364-8-82 -

nctional aspects — Prosumer's low-

IEC 60669-2-4 ches¥or household and similar fixed EN 60669-2-4 -
trical installations — Part 2-4: Particular
uirements — Isolating switches

IEC 60898-1 Electrical accessories - Circuit-breakers for EN 60898-1 -
overcurrent protection for household and
similar installations — Part 1: Circuit-breakers
for a.c. operation

IEC 60947- - Low-voltage switchgear and controlgear EN IEC 60947-3 -
— Part 3: Switches, disconnectors, switch-
disconnectors and fuse-combination units

IEC 61008 Reihe Residual current operated circuit-breakers EN 61008 Reihe
without integral overcurrent protection for
household and similar uses (RCCBs) — Part
1: General rules

IEC 61009 Reihe Residual current operated circuit-breakers EN 61009 Reihe
with integral overcurrent protection for
household and similar uses (RCBOs) — Part
1: General rules

11
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Publikation Jahr Titel EN/HD

IEC 61439-1 2020 Low-voltage switchgear and controlgear EN IEC 61439-1
assemblies — Part 1: General rules

IEC 62262 - Degrees of protection provided by EN 62262
enclosures for electrical equipment against
external mechanical impacts (IK code)

IEC 62423 (mod) 2009 Type F and type B residual current operated EN 62423
circuit-breakers with and without integral
overcurrent protection for household and
similar uses

- - 11

- - +

IEC 62606 - General requirements for arc fault detecti 62606
devices

12

Jahr
2021

2012

2021
2022



OVE EN IEC 61439-3:2025-07-01

EN IEC 61439-3:2024

Inhalt
Seite
EUrOPAISCRES VOIWOI.......ceeiiiii et e et e e e a e e e s bbbt e e e ab b e e e e e abbe e e e aanee 10
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen PUbliKationen.......... ..o e 11
1 ANWENAUNGSDEIEICN. .....coiiiiiiii e 15
2 NOrMAtiVe VEIWEISUNGEN. ... ittt e et e e e 15
3 Begriffe. ..o
3.1 Allgemeine Begriffe.........ccvviiiiiiiii,
4 Formelzeichen und Abklrzungen
5 Kennwerte von Schnittstellen............c.ccood!
5.1 AllGEMEINES......eiiiiiiiiie ey
524 BemessungsstolRspannungsfestigkeit (U,,,) (der Scha ination)........cccoccveeeen.
5.3.1 Bemessungsstrom einer Schaltgeratekombi
54 Bemessungsbelastungsfaktor (RDF).........
6 Angaben.........coo
6.1 Kennzeichnung der Schaltgerateko
6.2.2
6.3
7
7.1.2
7.2
8
8.1.3.2.2
8.21
8.2.2
8423
8.5.3
8.6.1
8.8
9
9.11
10
10.2.2.2 Prafung nach SChArfe A..........o s 20
10.2.24 Bewertung der PrUfUng.........ooieoi e 21
10.2.3.21 Nachweis durch PrifUung.........cooo i 21
10.2.6 Nachweis des Schutzes gegen mechanische Einwirkung (IK-Code)..........coccceeeiiiiienennns 21
10.2.7.1 Nachweis durch PrifUung.........cooo i 22
10.2.8 Mechanische FUNKLON. ... e 22
10.2.8.1 Nachweis durch PrifUung.........cooo i 22



OVE EN IEC 61439-3:2025-07-01
EN IEC 61439-3:2024

10.3 Schutzart von Schaltgeratekombinationen (IP-Code)...........coooviiiiiiiiiiiiiiieeeeee 22
10.10.2.2.3 FUNKtioNSEINNEILEN. ... e e e 23
10.10.2.3.1 AlIGEMEINES. ...ttt a et e bttt e e e bt e e e e s aab et e e e sabbe e e e s abreeeeea 23
10.10.2.3.2 L U1 1= (= PR 23
10.10.2.3.6 Nachweis unter separater Betrachtung der individuellen Funktionseinheiten sowie der

kompletten Schaltgerdtekombination.............c..ooiiiiiiii 23
10.10.2.3.7 Nachweis unter separater Betrachtung der Funktionseinheiten, der

Hauptsammelschienen, der Verteilschienen sowie der kompletten
Schaltgeratekombination............ccoooieiiieeeeeeeeece it

10.10.3.2 Schaltgeratekombinationen.............ccceeiiiiiiiiiiii e

10.10.4.2.3 Bewertung der Ergebnisse. ..o

10.10.4.3.2 Bewertung der Ergebnisse..........ccccooceeiiiiiiiiiiniece

10.11.5.3.3 Einspeisestromkreis und Hauptsammelschienen

11 Stlcknachweis...........oooviie e,

11.9 Isolationseigenschaften...........ccccciiiiiiiniinen,

ANNENGE .o

Anhang AA (informativ) Zwischen DBO-Hersteller und DBO-

Literaturhinweise...........cccooooviiiiiiiice i 51
L

Bilder

Bild CC.1 — Beispiel fiir Uberlastung, wobeighy .+ Lgen(s) QroREr ist als Inp...ccoooeeiviiiiiiiiiicccc 36

Bild DD.1 — Beispiel fiir den Nachweis de g durch Priifung eines vollstandigen lastgeteilten

(3] =10 I o F= Tod o Tt O T [0 0 T, TSSOSO 43
Bild DD.2 — Kalibrierung des PrUfStEOmKIeISESI. ........c.coiiuiiiieiiiiee et e e s siiee e e e e e snee e e e st e e e e snee e e e e enneeas 47
Bild DD.3 — Prifschaltung zum N rdination der Kennwerte.............oocoiiiieeeee, 50

Tabellen
Tabelle 101 — Werte flr die

Tabelle DD.2 — Anforderungen an Schutzeinrichtungen des Endstromkreises: Halbgeschlossene

Sicherungen nach BS 3036 und Patronensicherungen nach BS 88.3..........ccccooiiiiiiiiiiii e, 46
Tabelle DD.3 — Querschnitte von Kupferleitern auf der Lastseite der zu prifenden Schutzeinrichtung......... 46
Tabelle DD.4 — Vorbereitung flr Prifung B...........ooeiiiiiiii it e e e e e e e e e 49

14



OVE EN IEC 61439-3:2025-07-01
EN IEC 61439-3:2024

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61439 definiert die spezifischen Anforderungen fiir Installationsverteiler fir die Bedienung
durch Laien (in diesem Dokument mit DBO abgekirzt, siehe 3.1.101) wie folgt:

—  Schaltgeratekombinationen, die fir eine Bedienung durch Laien vorgesehen sind (z. B. Schalthandlungen
und Auswechseln von Sicherungseinsatzen), z. B. zur Anwendung im Wohnbereich (Haushalt);

—  Schaltgeratekombinationen, die Abgangsstromkreise mit Kurzschlussschutzeinrichtungen enthalten, die
fur die Bedienung durch Laien vorgesehen sind, in Ubereinstimmung mit z. B. IEC 60898-1, der
Normenreihe IEC 61008, der Normenreihe IEC 61009, |IEC 62606, |IEC 6 3 und IEC 60269-3;

—  Schaltgeratekombinationen fiir Anwendungen, in denen die annung gegen Erde
300 V Wechselspannung nicht tbersteigt (siehe IEC 61439-1:2020, T );

gung, Ubertragung, Verteilung und
iebsmitteln, die elektrische Energie

—  Schaltgeratekombinationen, die zur Verwendung bei
Umformung elektrischer Energie und fur die Steuer

DBO koénnen Schutzeinrichtungen, Idegerate oder eine Kombination davon

Beleuchtungssteuerung.
Dieses Dokument gilt weder fiir ein rgeha noch fir einzelne Gerate und fir sich allein

verwendbare Betriebsmittel, wie Leistungss
den zutreffenden Produktnormen Ubg&reinst

verwendeten Baugruppen oder beiden i&
Dieses Dokument gilt fir DBO, di Einzelstlick konstruiert, hergestellt und Uberprift werden oder als

Serienprodukt in grofieren Stiickza ardisiert und hergestellt werden.

Dieses Dokument gilt nicht fur i e Arten von Schaltgeratekombinationen, die durch andere Teile der

ANMERKUNG Gehause
in IEC 60670-24 behan

ationsgerate fir Haushalt und ahnliche ortsfeste elektrische Installationen werden

2 Norma gen
Die folge te werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamt orderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt

ommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

Abschnitt 2 von IEC 61439-1:2020 ist anwendbar in Verbindung mit dem Folgenden.
Ergénzung:
IEC 60068-2-75, Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests

IEC 60269-3, Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons
(fuses mainly for household and similar applications) — Examples of standardized systems of fuses A to F
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