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Einleitung 

(1) In diesem Vorschrif tenheft wi rd auf fo lgende ÖVE-Vor-
schrlften Bezug genommen: 

Ö V E - B 1 , Maßnahmen bei der Beeinf lussung von Fern­
meldeanlagen durch V\/echselstrombahnen 

ÖVE-E 5, Betr ieb von Starkstromanlagen. Teil 1 : Grund­
sätzliche Best immungen 

ÖVE-E 28, Leuchtröhrenanlagen mit Spannungen über 
1 kV 

ÖVE-EH 1, Errichtung von Starkstromanlagen mit Nenn­
spannungen über 1 kV 

ÖVE-L30, Prüfung von Isolatoren für Starkstromfrei le i tun­
gen und Fahrleitungen mit Spannungen über 
1 kV 

Ö V E - T 1 , Elektrische Bahnanlagen und elektr ische Be­
tr iebsmittel für Schienenbahnen 

ÖVE-T 20, Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungs­
spannung bei Umfül lanlagen brennbarer Flüs­
sigkeiten der Gefahrenklassen I und II oder 
brennbarer Gase im Bereich elektrischer Bahn­
anlagen (Merkblatt) 

j 
(2) In diesem Vorschrif tenheft werden fo lgende übernat ionale 

bzw. ausländische Vorschrif ten bzw. Normen angeführt : 

VDE0102, Leitsätze für die Berechnung der Kurzschluß­
ströme 

VDE0111 , Best immungen für die Bemessung und Prüfung 
der Isolierung elektr ischer Anlagen und Be­
tr iebsmittel für Wechselspannungen über 1 kV 

VDE 0670, Best immungen für Wechselstromschaltgeräte 
für Spannungen über 1 kV 

VDE 0680, Best immungen für Schutzbekleidung, Schutz­
vorr ichtungen und Werkzeuge zum Arbeiten an 
unter Spannung stehenden Betr iebsmitteln 

VDE 0800, Teil 2, Best immungen für Errichtung und Be­
tr ieb von Fernmeldeanlagen einschließlich In­
format ionsverarbei tungsanlagen — Teil 2, Be­
sondere Best immungen für Erdungen. 
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(3) In diesem Vorschrif tenheft sind Erläuterungen durch 
Kleindruck gekennzeichnet. 

(4) Die Anhänge gelten nicht als Bestandtei l der Vorschri f ten. 
Sie sind in Paragraphen unterteilt, deren Nummer die 
Hunderterstel le 1 besitzt. 

(5) Die in diesem Vorschrif tenheft genannten ÖVE- und VDE-
Vorschrif ten können vom ÖVE, 1, Eschenbachgasse 9, 
A-1010 Wien, bezogen werden. 



ÖVE-EH 41/1975 § 1 , § 3 

Allgemeines 

§ 1 . Geltung 

1.1 Diese Vorschrif ten gelten für das Errichten und Erweitern 
von Erdungen in elektrischen Starkstromanlagen mit Nenn­
wechselspannungen über 1 kV und mit Betr iebsfrequenzen 
unter 100 Hz. 

1.2 Die vor l iegenden Vorschrif ten gelten nicht 

(1) für Fahrlei tungsanlagen uncT Fahrzeuge elektr ischer 
Bahnen' ) , 

(2) für Kabelnetze in Bahnkörpern von Gleichstrom­
bahnen, 

(3) für Anlagen in Bergwerken unter Tage, 
(4) für Röntgenanlagen und elektromedizinische Hochfre­

quenzanlagen, 
(5) für Leuchtröhrenanlagen^), 
(6) für elektrostatische Sprühaniagen, 
(7) für Elektrof i l teranlagen. 

§ 2. Frei für Ergänzungen. 

Begriffe und Benennungen 

§ 3 . Erde, Erder, Erden 

3.1 Erde ist die Bezeichnung sowohl für die Erde als Ort als 
auch für die Erde als Stoff, z. B. die Bodenarten Humus, 
Lehm, Sand, Kies, Gestein. 

') Vgl. ÖVE-T 1. 
Vgl. ÖVE-E 28. 


