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ÖVE-EN 1, TeiI3(§ 40)/1983 Einleitung

Einleitung

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen tür die Elektro­
technik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion
"Elektrotechnische Bestimmungen" des Österreichischen
Verbandes tür Elektrotechnik zum Druck und zur Anwen­
dung freigegeben.

(2) Die Inkraftsetzung dieser österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik mit der 2. Durchführungsverordnung
(1983) zum Elektrotechnikgesetz wurde vom Bundesmini­
sterium für Bauten und Technik mit Wirkung vom 19830701
in Aussicht genommen.
Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später
erscheinenden Durchführungsverordnungen zum Elektro­
technikgesetz weiter festgelegt werden. Insbesondere ist
diesbezüglich jeweils die zuletzt erschienene Durchfüh­
rungsverordnung zu beachten.

(3) Die Vorschriften ÖVE-EN 1 werden folgende Teile um­
fassen:
Teil1: Begriffe und Schutzmaßnahmen
Teil 2: Elektrische Betriebsmittel
Teil3: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von

Leitungen und Kabeln
Teil 4: Besondere Anlagen

(4) In diesem Heft wird auf folgende Österreichische Bestim­
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:
ÖVE-A/IEC 446, Kennzeichnung isolierter und blanker

Leiter durch Farben
"'ÖVE-EN 1, Teil 1, Errichtung von Starkstromanlagen mit

Nennspannungen bis rv 1 000 V und
= 1 500 V. Teil 1: Begriffe und Schutz­
maßnahmen

ÖVE-EN 1, Teil 2, Errichtung von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis rv 1 000 V und
= 1 500 V. Teil 2: Elektrische Betriebs­
mittel

ÖVE-EN 1, TeiI4(§ 43 bis § 50), Einrichtung von Starkstrom­
anlagen mit Nennspannungen bis
rv 1 000 V und = 1 500 V. Teil 4: Beson­
dere Anlagen
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ÖVE-EN 7,

ÖVE-EX 65,

ÖVE-K 10,

ÖVE-K 20,
ÖVE-K 23,

ÖVE-K40,

ÖVE-K41,

ÖVE-K 42, Teil 1

Einleitung

Errichtung von elektrischen Anlagen in
medizinisch genutzten Räumen
Errichtung elektrischer Anlagen in explo­
sionsgefährdeten Bereichen
Sicherungs- und Steuerkabel mit Kunst­
stoffisolierung mit adriger Verseilung
Papierisolierte Energiekabel bis 34,7/60 kV
Kunststoffisolierte Energiekabel bis
5,8/10 kV
Energieleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi
Energieleitungen mit einer Isolierung aus
PVC

und 2, Polyvinylchloridisolierte Leitungen
mit erhöhter Wärmebeständigkeit für
Energieanlagen. Teil 1: Allgemeine Be­
stimmungen. Teil 2: Besondere Bestim­
mungen

•

(5) Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fuß­
noten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf
den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes.
Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Durchführungsverordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder
gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle
Stand zu berücksichtigen.

(6) In diesem Heft sind Erläuterungen durch Kleindruck ge­
kennzeichnet.

(7) Die in diesem Heft angeführten Österreich ischen Bestim­
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro­
technik und sonstigen technischen Veröffentlichungen
können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, be­
zogen werden.

(8) Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Hinweise auf
fundsteIlen in anderen Texten - sofern es sich nicht um
andere Teile dieser Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik handelt - und Anhänge gelten nicht als
Bestandteil der Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes.
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